
Anzahl | 
Mängel

Anzahl | 
Mängel

Anzahl | 
Mängel

geschätzte Kosten | 
Sanierung

Anzahl | Mängel

1 2 3

7 Stck 3 Stck 0 Stck 530.000,00 € 10 Stck

3 Stck 0 Stck 0 Stck 530.000,00 € 3 Stck

0 Stck 0 Stck 0 Stck 0,00 € 0 Stck

0 Stck 0 Stck 0 Stck 0,00 € 0 Stck

4 Stck 3 Stck 0 Stck 0,00 € 7 Stck

Gebäudetyp | Nutzungsart

Baujahr

83646

83646 Bad Tölz

Gymnasium

1958

Gesamt 530.000,00 €

Dringender 
Handlungsbedarf

> 20.000,00 € 530.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Übersicht | Kostenschätzung und Anzahl der Bauwerksmängel [nach Handlungsbedarf]

Übersicht | Kostenschätzung und Anzahl der Bauwerksmängel [nach Kostenintervallen]

5.001,00 € - 
20.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.001,00 € -     
5.000,00 €

0,00 € 0,00 €

<= 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mittelfristig notwendiger 
Handlungsbedarf

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Kurzfristig notwendiger 
Handlungsbedarf

Gesamt

geschätzte Kosten | 
Sanierung

geschätzte Kosten | 
Sanierung

geschätzte Kosten | 
Sanierung

Check up Energie

Kostenindikation zur Behebung der Schadensfälle

Standort des Gebäudes

Landkreis Bad Tölz - WolfratshausenEigentümer

Übersicht

Hindenburgstraße 26

Kostenschätzung zur Behebung der Bauwerksschäden
[nach Handlungsbedarf]

530.000,00 €

0,00 € 0,00 €
0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

Dringender 
Handlungsbedarf

Kurzfristig notwendiger
Handlungsbedarf

Mittelfristig notwendiger
Handlungsbedarf

Anzahl der Bauwerksmängel
[nach Handlungsbedarf]

7 Stck

3 Stck

0 Stck
0 Stck

1 Stck

2 Stck

3 Stck

4 Stck

5 Stck

6 Stck

7 Stck

8 Stck

Dringender 
Handlungsbedarf

Kurzfristig notwendiger
Handlungsbedarf

Mittelfristig notwendiger
Handlungsbedarf

Kostenschätzung zur Behebung der Bauwerksschäden
[nach Kostenintervallen]

530.000,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

> 20.000,00 € 5.001,00 € - 20.000,00 € 1.001,00 € -     5.000,00
€

<= 1.000,00 €

Anzahl der Bauwerksmängel
[nach Kostenintervallen]

3 Stck

0 Stck 0 Stck

7 Stck

0 Stck

1 Stck

2 Stck

3 Stck

4 Stck

5 Stck

6 Stck

7 Stck

8 Stck

> 20.000,00 € 5.001,00 € - 20.000,00 € 1.001,00 € -     5.000,00 € <= 1.000,00 €



1 dringender

2
kurzfristig 
notwendiger

3
mittelfristig 
notwendiger

1 dringender 1 Fassade 0 Fassade ohne ausreichende Wärmedämmung x        250.000,00 € 

1 dringender 2 Fassade 0 Fassade ohne ausreichende Wärmedämmung x        140.000,00 € 

1 dringender 3 Dach 0 Flachdächer sanierungsbedürftig x                       -   € 

1 dringender 4 Dach 0 Wandverkleidungen zu erneuern x                       -   € 

1 dringender 5 Dach 0 Glasdächer mangelhaft x        140.000,00 € 

2
kurzfristig 
notwendiger

6
Beleuchtun

g
0 Veraltete Beleuchtung x                       -   € 

1 dringender 7 Fassade 0 Fensterkonstruktionen mangelhaft x                       -   € 

2
kurzfristig 
notwendiger

8 Technik 0 Veraltete Pumpentechnik x                       -   € 

2
kurzfristig 
notwendiger

9 Technik 0 Veraltete Heizflächen x                       -   € 

1 dringender 10 Technik 0 Lüftung der Klassenräume x                       -   € 

1 0 11 0 0 0                       -   € 

1 0 12 0 0 0                       -   € 

Fe
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te
r /
 T
ür
en

 S
on
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e

Kosten-
schätzung
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Schadensbeschreibung
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Eigentümer Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Handlungsbedarf

S.-Nr. Lage R.-Nr.

Check up Energie

Schadensbericht Kurzfassung

Standort des Gebäudes Hindenburgstraße 26

Gebäudetyp | Nutzungsart Gymnasium

Baujahr 1958

83646

83646 Bad Tölz



1 dringender

2
kurzfristig 
notwendiger

3
mittelfristig 
notwendiger

0,00

1

Schadensbeschreibung Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Die Fassadenflächen weisen ungenügende

Wärmedämmeigenschaften auf.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Schadensbeschreibung Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Die Fassadenflächen weisen ungenügende

Wärmedämmeigenschaften auf.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

Foto einfügen

Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems ca 16 cm WLG 032 auf

den Fassadenflächen.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00        140.000,00 € 

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Foto einfügen

Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems ca 16 cm WLG 032 auf

den Fassadenflächen.

0,00

0,00

dringender Fassade 0,00 Fassade ohne ausreichende Wärmedämmung

       250.000,00 € 

 S
on
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ig
e

 Kosten-
schätzung 

0,00
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r /
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0,00 0,00 0,00
B
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b

D
ac
h

0,00 0,00 0,00 xdringender Fassade 0,00 Fassade ohne ausreichende Wärmedämmung

1958

Handlungsbedarf

S.-Nr. Lage R.-Nr. Schadensbeschreibung
H
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ng

B
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ng

Check up Energie

Schadensbericht Langfassung

Standort des Gebäudes Hindenburgstraße 26

83646

Fa
ss
ad

e

Bad Tölz

Gebäudetyp | Nutzungsart Gymnasium

Eigentümer Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Baujahr



1 dringender

2
kurzfristig 
notwendiger

3
mittelfristig 
notwendiger
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 Kosten-
schätzung 
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r /
 T
ür
en

B
et
rie

b

D
ac
h

1958

Handlungsbedarf

S.-Nr. Lage R.-Nr. Schadensbeschreibung
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Check up Energie

Schadensbericht Langfassung

Standort des Gebäudes Hindenburgstraße 26

83646

Fa
ss
ad

e

Bad Tölz

Gebäudetyp | Nutzungsart Gymnasium

Eigentümer Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Baujahr

0,00

3

Schadensbeschreibung Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Die Flachdächer weisen starken Bewuchs und

Mängel in den Randanschlüssen auf.

Ungenügende Wärmedämmwerte vorhanden.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Schadensbeschreibung Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Wandverkleidungen vermutlich aus 

Asbest-Zement Material

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Foto einfügen

Im Zuge der Fassadensanierung sind die Verkleidungen zu entfernen und

die Flächen mit im Wärmedämmverbundsystem zu integrieren.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 x 0,000,00dringender Dach 0,00 Wandverkleidungen zu erneuern

Foto einfügen

Sanierung der Flachdächer und Einbau ausreichender Wärmedämmung.

Ungenutzte Flachdächer als Gründach ausbilden.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 x

0,00

                      -   € 

0,000,00                       -   € 

0,00 0,00

0,00

dringender Dach 0,00 Flachdächer sanierungsbedürftig 0,00 0,00 0,00 0,00



1 dringender

2
kurzfristig 
notwendiger

3
mittelfristig 
notwendiger

 S
on

st
ig
e

 Kosten-
schätzung 
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1958

Handlungsbedarf

S.-Nr. Lage R.-Nr. Schadensbeschreibung
H
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Check up Energie

Schadensbericht Langfassung

Standort des Gebäudes Hindenburgstraße 26

83646

Fa
ss
ad

e

Bad Tölz

Gebäudetyp | Nutzungsart Gymnasium

Eigentümer Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Baujahr

0,00

5

Schadensbeschreibung Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Die im Flachdachbereich eingebauten Glas-

flächen haben schlechte Dämmwerte

ca. 3,2 - 3,4 W/m²K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Schadensbeschreibung Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Im großen Bereichen sind veraltete 

Beleuchtungen eingebaut, die einen hohen

Energieaufwand erfordern. ca, 15,8 W/m²

0,00

0,00

0,00

0,00

Foto einfügen

Im Zuge der Klassensanierung sind die Beleuchtungen an den

aktuellen Stand der Technik anzupassen, ca 8,5 W/m².

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,000,00kurzfristig notwendiger Beleuchtung 0,00 Veraltete Beleuchtung 

Im Zuge der Flachdachsanierung sind die Gläser zu erneuern und den

aktuellen Anforderungen anzupassen.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 x

x

       140.000,00 € 

0,000,00                       -   € 

0,00 0,00

0,00

dringender Dach 0,00 Glasdächer mangelhaft 0,00 0,00 0,00 0,00



1 dringender

2
kurzfristig 
notwendiger

3
mittelfristig 
notwendiger
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Handlungsbedarf

S.-Nr. Lage R.-Nr. Schadensbeschreibung
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Check up Energie

Schadensbericht Langfassung

Standort des Gebäudes Hindenburgstraße 26

83646

Fa
ss
ad

e

Bad Tölz

Gebäudetyp | Nutzungsart Gymnasium

Eigentümer Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Baujahr

0,00

7

Schadensbeschreibung Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Die vorhandenen Fensterkonstruktionen

weisen ungenügende Dämmeigenschaften auf.

Glasfassaden mit ca. 3,20 W/m² K eingebaut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Schadensbeschreibung Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Die Pumpen sind veraltet und ungeregelt, 

so dass ein erhöhter Energieaufwand

erforderlich ist.

0,00

0,00

0,00

0,00

Foto einfügen

Erneuerung der Heizungstechnik.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x 0,00 0,000,00kurzfristig notwendiger Technik 0,00 Veraltete Pumpentechnik

Foto einfügen

Erneuern der Fenster- und Fassadenkonstruktionen. Einzubauen sind

Konstruktionen mit Werten, die den aktuellen Anforderungen entsprechen.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

                      -   € 

0,000,00                       -   € 

0,00 0,00

0,00

dringender Fassade 0,00 Fensterkonstruktionen mangelhaft 0,00 0,00 x 0,00



1 dringender

2
kurzfristig 
notwendiger

3
mittelfristig 
notwendiger
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Check up Energie

Schadensbericht Langfassung

Standort des Gebäudes Hindenburgstraße 26

83646
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Bad Tölz

Gebäudetyp | Nutzungsart Gymnasium

Eigentümer Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen

Baujahr

0,00

9

Schadensbeschreibung Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Die Heizflächen haben schlechte Wirkungs-

grade.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Schadensbeschreibung Beschreibung der weiteren Vorgehensweise

Durch Lüften der Klassenräume geht erheblich

Energie verloren, die durch den Einsatz von

dezentralen Lüftungsgeräten reduziert werden

könnte.

0,00

0,00

0,00

Foto einfügen

Einsatz von dezentralen Lüftungsgeräten um den Verlust durch Öffnen der

Fenster zu reduzieren und gleichzeitig für angenehmes 

Raumklima zu sorgen.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,000,00dringender Technik 0,00 Lüftung der Klassenräume

Foto einfügen

Erneuerung der Heizflächen inkl. Verrohrung zur Reduzierung des

Ernergieaufwands.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

                      -   € 

x0,00                       -   € 

0,00 0,00

0,00

kurzfristig notwendiger Technik 0,00 Veraltete Heizflächen x 0,00 0,00 0,00


